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Legnica, dnia 20 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 62/S/SBCh-w/17

Klient:

Probka / probki pobrana przez:

Probka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania prébki / probek:

Badana prébka / préobki:
Data pobrania probki / probek:
Data przyjecia probki / probek:
Data rozpoczecia badan:
Data zakonczenia badan:

Sposob dostarczenia probki / probek:

Stan probki / prébek:

Gmina Krotoszyce
ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

pracownika Sekcji Probobiorcéw i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy

PN-ISO 5667-5:2003 (metoda akredytowana)
217/LAB/17

60/PRB/17/S

woda

15 marca 2017 roku

15 marca 2017 roku

15 marca 2017 roku

17 marca 2017 roku

torba termoizolacyjna z wktadami chtodzacymi +
monitoring temperatury

bez zastrzezen

Probka przed badaniami przechowywana byla zgodnie z PN-EN ISO 5667-3:2013-05

W trakcie realizacji badas nie wystgpity zadne szczegélne okolicznosci moggce wplyngé na wynik korcowy badania.

Wyniki odnoszq si¢ wyigcznie do badanych probek.

Sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
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POWIATOWA STACIJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 61/S/SBCh-w/17

Wyniki badan fizykochemicznych:

Numer prébki nadany przez pobierajacego 60/1/S
P
Kod prébki nadany w Oddziale
Labgratoryjiyin 77/SISBCh-w/17
T — Tynczyk Legnicki nr 10, sklep, kran przy zlewozmywaku
na zapleczu
Dopuszczalne wartosei
Lp. TP oo Jednostka miary | Wynik badania | (ogmrmensinZ i ks
1d0kument inesienta ludzi z 13.11.2015 r. Dz.U 2015, poz.1989)
Barwa 3 n
1. | PN-ENISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 mg/dm” Pt <5 akceptowalna
metoda D
Metnosé # 2)
=
2. PN-EN ISO 7027:2003 punkt 6 NTU 0,20+ 0,05 !
pH (temperatura pomiaru 20,2 °C) - 2) .
3. PN-EN ISO 10523:2012 742£0,10 6.5-9,5
Przewodnos¢ elektryczna %
4, wiasciwa (temperatura pomiaru 25°C) “-S/Cm 513+6 2500
PN-EN 27888:1999
(N) Zapach _ 3)
3. | Fp-sBchos edycja 01 z dnia 01.04.2008 roku z 18(chlor) akceptowalny
Jony amonowe (NH;") 3 1)
<
6. PN-ISO 7150-1:2002 mg/dm 0,05 0,50
Mangan
7 PB-SBCh-03 edycja 03 z dnia 01.02.2012 roku - ug/dm3 ik 1) 50
2 metoda plomieniowej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej (FAAS)
Zelazo 3 1)
<
8. PN-1SO 6332:2001 pg/dm 30 200

1)

granica oznaczania ilosciowego badanej cechy

2)  wynik wraz z niepewnoscig rozszerzona, podana niepewnos¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik
rozszerzenia k=2, ktéry dla rozktadu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%:; niepewnos¢ obejmuje rowniez skladowa wynikajaca
z pobierania probek

3)  wynik badania zapachu: 0, z IR, z 2R, z 3R, z 1S(chlor), z 25(chlor), z 3S(chlor) — akceptowalny

4)  metoda wycofana z katalogu Polskich Norm; spelnia wymagania dotyczace metod okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U 2015, poz.1989)
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 61/S/SBCh-w/17

Wyniki badarn i pomiaréw wykonanych w miejscu pobrania probki przez Sekcje Probobiorcéw i Orzecznictwa:
Kod probki nadany przez pracownika

Sekeji Probobiorcow i Orzecznictwa 60/1/8
tosci
Badana cecha ) ' Dopuszezalne wartosci
i (RozporzqdzenieM.Z. w sprawie jakosci
Lp i dOkument Odniesienia JEdHOStka iary Wymk badama wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

z13.11.2015r, Dz U.2015, poz.1989)

Chlor wolny

3 1
1. | PB-PRB-01 edycja 05 z dnia 16.06.2016 roku - mg/dm 0,24 + 0,04 " 0,3
metoda spektrofotometryczna

> | Temperatura °C

1)
6,2 + ~
PB-PRB-02 edycja 02 z dnia 21.05.2014 roku 2£0,]

1) wynik wraz z niepewnoscia rozszerzona, podana niepewnos¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowe;j pomnozonej przez wspolczynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Sporzadzit: Osoba / osoby autoryzujace wyniki badan Osoba autoryzujaca wyniki Zatwierdzil:
fizykochemicznych: badan i pomiarow
wykonanych w miejscu
pobrania probki:
Kierownik Sekeji Asystent w Sekcji Kierownik Sekcji
Badan Fizy!sqchemicznych Badan Fizykochemicznych Prébobiorcow i
/ /

@ 0, N ZJ “srcac,
o =3 &

(! ) Ny

mgr inz. Leonilla Habuda mgr inz. Leohilla Habuda mgr inz. Jolanta Lyzwa mgr inz. Krzysztof Lech 20.03 2oy Lr.

Otrzymuja:
1. Klient - I egz.
2. Oddziat Laboratoryjny PSSE w Legnicy - | egz.
------- KONIEC----- --- -

Klient ma prawo skiada¢ opinie dotyczgce wspéipracy = Laboratorium wypelniajgc anonimowq ankiete
dostgpng w punktach pr=yjmowania probek iw kancelarii
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Kierownik Oddziatu Laboratoryjnego tel (76) 72 45 330 Sekcja Badan Fizykochemicznych tel (76) 72 45 332
Sekeja Badan Mikrobiologicznych tel (76) 72 45 325 Sekcja Probobiorcow | Orzecznictwa el (76) 72 45 316

Legnica, dnia 16 marca 2017 .

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 142/S/SBM-w/17

Klient:

Probka / probki pobrana przez:

Probka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania prébki / probek:

Badana prébka / probki:

Data pobrania prébki / probek:

Data przyjecia probki / probek:

Data rozpoczgcia badan:

Data zakonczenia badan:

Stan probki / prébek:

Sposob dostarczenia probki / probek:

Gmina Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

Pracownika Sekcji Probobiorcdw i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy
PN-EN ISO 19458:2007 (metoda akredytowana)

217/LAB/17
60/PRB/17/S

woda

15 marca 2017 roku
15 marca 2017 roku
15 marca 2017 roku
16 marca 2017 roku

bez zastrzezen
torba termoizolacyjna z wktadami chtodzacymi
+ monitoring temperatury

W trakcie realizacji badan nie wystqpily zadne szczegdlne okolicznosci moggce wplyngé na wynik koricowy badania,
Wyniki odnoszq si¢ wylgcznie do badanych probek.
Sprawozdanie z badar nie moze byé¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 142/S/SBM-w/17

Wyniki badari mikrobiologicznych:

Numer prébki nadany przez pobierajgcego 60/1/8

Kod prébki nadany w Oddziale Laboratoryjnym | 168/S/SBM-w/17

Miejsce pobrania probki

Tynczyk Legnicki, sklep nr 10, kran przy zlewozmywaku na zapleczu

Dopuszczalne wartosci
< (Rozporzadzenie Ministra
Badana cecha . Wynlk Zdrowia w sprawie jakosci
Lp 5 SR Jednostka miary ? ¥ wody przeznaczonej
i dokument odniesienia badania do spozycia przez ludzs
z dnia 13 listopada 2015 r
Dz U. 2015, poz 1989)
. Liczba bakterii grupy coli | itk U w 100 ml 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Metoda filtracji membranowe; =
5 Liczba Escherichia coli “ itk P w 100 ml 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Metoda filtracji membranowe;j
Liczba Clostridium perfringens
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. ez 1)
3. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi jtk w100 ml 0 0
(Dz. U. 2015, poz. 1989)
1) jtk — jednostka tworzaca kolonie
Sporzadzik: Osoba autoryzujgca wyniki badan: Zatwierdzit:
Mlodszy Asystent
“22_} w Sekeji Badan Mikrobiologicznych

mgr Jutll}jra Sajdak

Otrzymuja:
1. Klient — 1 egz.
2. Oddzial Laboratoryjny PSSE w Legnicy - 1 egz.

RO KONIEC---

Klient ma prawo skladac opie dotyczgee wspilpracy = Lahoratorium wypelniajge anommowq ankierg

mgr Jud}u Sajdak

%Jz/cgm/éz
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dustepng w punktach przyimowana probek | w kancelari,
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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

T = %
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" “f, /\\ ‘\\\\\ BADANIA e-mail: laboratorium@psse.lca.pl
!h ! I e g Kierownik Oddziatu Laboratoryjnego tel. (76) 72 45 330 Sekcja Badan Fizykochemicznych el (76) 72 45 332
AB B36 Sekcja Badan Mikrobiologicznych tel. (76) 72 45 325 Sekeja Probobiorcow i Orzeczniciwa tel. (76) 7245 316
Legnica, dnia 20 marca 2017 .
3
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 61/S/SBCh-w/17
Klient: Gmina Krotoszyce

Probka / probki pobrana przez:

Probka / probki pobrane weg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania prébki / probek:

Badana prébka / probki:

Data pobrania probki / probek:
Data przyjecia probki / probek:
Data rozpoczecia badan:

Data zakonczenia badan:

Sposéb dostarczenia probki / probek:

Stan prébki / probek:

ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

pracownika Sekcji Probobiorcéw i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy

PN-ISO 5667-5:2003 (metoda akredytowana)
217/LAB/17

60/PRB/17/S

woda

15 marca 2017 roku

15 marca 2017 roku

15 marca 2017 roku

17 marca 2017 roku

torba termoizolacyjna z wkiadami chtodzacymi +
monitoring temperatury

bez zastrzezen

Probka przed badaniami przechowywana byla zgodnie z PN-EN ISO 5667-3:2013-05

W trakcie realizacji badar nie wysigpily zadne szczegolne okolicznosci mogqce wplyngé na wynik koricowy badania.

Wyniki odnoszq sig wylgeznie do badanych prébet.

Sprawozdanie z badaf nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

E.N2/DT 11 adaio 07 = g
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 62/S/SBCh-w/17

Wyniki badan fizykochemicznych:

Numer prébki nadany przez pobierajacego 60/2/S
P
Kod prébki nadany w Oddziale
Laboratoryjnym 78/S/SBCh-w/17
S . on sciol, Swietli an lewozmywaku
T T e Czerw y Kosciél, $wietlica, kran przy zlewozmyw
w kuchni
Dopuszczalne wartosci
Lp. ‘ Badana cegha. . Jednostka miary Wymk badania (Rozporzadzenie M‘Zdw sprawie jakosei
i T Coame e
Barwa " by
L. | PN-ENISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 mg/dm” Pt <5 akceptowalna
metoda D
Metnogé ¥ 2)
=
2. PN-EN ISO 7027:2003 punkt 6 NTU 0,21 0,06 I
pH (temperatura pomiaru 20,3 °C) = 4 2) _
3. PN-EN ISO 10523:2012 6.41+ 0,09 6,5-9,5
Przewodnos$¢ elektryczna )
4. | wlasciwa (temperatura pomiaru 25°C) uS/cm 141 £4 2500
PN-EN 27888:1999
(N) Zapach - 3)
3 | Pnsurnis edycja 01 z dnia 01.04.2008 roku z 1S(chlor) akceptowalny
Jony amonowe (NH;") 3 _ 1)
O | aso Tusiaan mg/dm 0,05 0,50
Mangan
7 PB-SBCh-03 edycja 03 z dnia 01.02.2012 roku — ug/dm3 8+ 2 2) 50
i metoda plomieniowej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej (FAAS)
Zelazo 3 1)
<
8. PN-ISO 6332:2001 ug/dm 30 200

1)
2)

3)
4)

CNAY/DT o

granica oznaczania ilo§ciowego badanej cechy

wynik wraz z niepewnoscia rozszerzona; podana niepewnosé rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoltczynnik

rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95

z pobierania prébek

wynik badania zapachu: 0, z IR, z 2R, z 3R. z 1S(chlor), z 25(chlor), z 3S(chlor) — akceptowalny
metoda wycofana z katalogu Polskich Norm; spelnia wymagania dotyczace metod okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.1 2015, poz. 1989)

advinin N7 o dnin V2 N0 ANTE oot

%: niepewnos¢ obejmuje rowniez sktadows wynikajaca




POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 62/S/SBCh-w/17

Wyniki badari i pomiaréw wykonanych w miejscu pobrania probki przez Sekcje Prébobiorcéw i Orzecznictwa:

Kod prébki nadany przez pracownika
Sekceji Probobiorcow i Orzecznictwa 60/2/S

Dopuszczalne wartosci

Badana cecha . . , : Lo
(Rozporzad. M.Z. w sprawie jakosci
- i dokument odniesienia e Wnik badania | e o s
Chlor wolny
3 1
1. | PB-PRB-01 edycja 05 z dnia 16.06.2016 roku mg/dm <0,10 0,3

metoda spektrofotometryczna

Temperatura 0 9 1
: 2 (31 o
2 PB-PRB-02 edycja 02 z dnia 21.05.2014 roku c 3, ’

wynik wraz z niepewnoscia rozszerzong; podana niepewnosé rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik
rozszerzenia k=2, ktéry dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Osoba autoryzujaca wyniki Zatwierdzil
badan i pomiarow
wykonanych w miejscu
pobrania probki:

Sporzadzil: Osoba / 0soby autoryzujace wyniki badan
fizykochemicznych:

Kierownik Sekeji Asystent w Sekcji Kierownik Sekcji
/?1 ) Badan Fizykochemicznych  Badan Fizy\kochemicznych Prébobiorcow i
i ju‘b N /f’ " By Orzgeznictwa %QQ&OK‘CZ
Y Ml AYE )
A ) : ,Z0.0QJ.QOff,’

mgr inZ. Leonilla Habuda mgr inZ. Léonilla Habuda mgr inz. JoILnta Lyiwa mgr inz. Krzysztof Lech

Otrzymuja:
1. Klient - | egz.

2. Oddzial Laboratoryjny PSSE w Legnicy - 1 egz.

e A o A S S KONIEC------

Klient ma prawo sklada¢ opinie dotyczqce wspdlpracy = Laboratorium wypeiniajgc anonimowq ankiete
dostgpng w punktach pr=yjmowania probek i w kancelarir.
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S AN 2, PCA POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
:\\E//Q Fm.;\w:ncm“w W LEGNICY
— KREDYTACY!
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Sl ©
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,l’ d l ”\\ Kierownik Oddziatu Laboratoryjnego tel. (76) 72 45 330 Sekeja Badan Fizykochemicznych tel (76) 72 45 332
AB 636 Sekcja Badan Mikrobiologicznych tel (76) 72 48 328 Sekcja Probobiorcow | Orzecznictwa tel (76) 72 45 316
Legnica, dnia 16 marca 2017 r.
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 143/S/SBM-w/17
Klient:

Prébka / probki pobrana przez:

Prébka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania prébki / probek:

Badana probka / probki:

Data pobrania probki / probek:

Data przyjecia probki / probek:

Data rozpoczecia badan:

Data zakonczenia badan:

Stan probki / probek:

Sposob dostarczenia probki / probek:

Gmina Krotoszyce. ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

Pracownika Sekcji Probobiorcéw i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy
PN-EN ISO 19458:2007 (metoda akredytowana)

217/LAB/17
60/PRB/17/S

woda

15 marca 2017 roku
15 marca 2017 roku
15 marca 2017 roku
16 marca 2017 roku

bez zastrzezen
torba termoizolacyjna z wktadami chlodzacymi

+ monitoring temperatury

W trakcie realizacji badar nie wystgpily zadne szczegdlne okolicznosci moggce wphmaé na wynik koncowy badania.
Wyniki odnoszq si¢ wylgeznie do badanych probek.
Sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane maczej jak tyltko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

F-02/P1-11  edveia 07 7 dnia 24 08 2018 ral-n



POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 143/S/SBM-w/17

Wyniki badari mikrobiologicznych:

Numer probki nadany przez pobierajacego 60/2/S

Kod prébki nadany w Oddziale Laboratoryjnym | 169/S/SBM-w/17

Miejsce pobrania probki Czerwony Koscidl, $wietlica, kran przy zlewozmywaku w kuchni

Dopuszczalne wartosci
(Rozporzadzenie Ministra

Badana cecha ¥ Wyn]k_ Zdrowia w sprawie jakosei
Lp . i B Jednostka miary ; wody przeznaczonej
i dokument odniesienia badania do spozycia przez ludzi
zdnia 13 listopada 2015 r
Dz U 2015, poz 1989)
1. Liczba bakterii grupy coli ) , itk U w 100 ml 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Metoda filtracji membranowe
Liczba Escherichia coli .
2. . o jtk Y'w 100 ml 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Metoda filtracji membranowe;
I} jtk — jednostka tworzaca kolonie
Sporzadzit: Osoba autoryzujaca wyniki badan: Zatwierdzit:
. Mlodszy Asystent
A w Sekeji Badan Mikrobiologicznych

'._? 5 JJL« {\L\S\
mgr Judyta Sajdak mgr Judyka Sajdak

Otrzymuja:
1. Klient — 1 egz.
2. Oddziat Laboratoryjny PSSE w Legnicy - 1 egz.

---------------------------- KONIEC----

Oftj?‘)z/([ &Ord2
B.O3. 2017,

Khient ma prawe skladaé opinie dotvezgee wspalpracy = Lahoratorrum wypelmagge anonim owq ankietg dostgpng w punktach preyymowania probek 1w kancelarin,




