P CA POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACH

©

BADANIA

AB 636

W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

i .:72,/' / ";; e-mail: laboratoriumipsse.lca.pl
Kierownik Oddziatu Laboratoryjnego tel. (76) 72 45 330 Sekcja Badan Fizykochemicznych tel. (76) 72 45 332
Sekeja Badan Mikrobiologicznych tel (76) 72 45 3258 Sekcja Probobiorcow i Orzecznictwa tel, (76) 7245 316

I Legnica, dnia 28 lutego 2019 r.

[
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 133/S/SBM-w/19

Klient:

Probka / prébki pobrana przez:

Probka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania probki / probek:

Badana probka / probki:

Data pobrania probki / probek:

Data przyjecia probki / probek:

Data rozpoczecia badan:

Data zakonczenia badan:

Stan prébki / probek:

Sposob dostarczenia probki / probek:

Gmina Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

Pracownika Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy
PN-EN ISO 19458:2007 (metoda akredytowana)

187/LAB/19

56/PRB/19/S

woda do spozycia

25 lutego 2019 roku

25 lutego 2019 roku

25 lutego 2019 roku

28 lutego 2019 roku

bez zastrzezen

torba termoizolacyjna z wktadami chtodzgcymi
+ monitoring temperatury

W trakcie realizacji badas nie wystgpily zadne szczegdlne okolicznosci mogqce wplyngé na wynik koricowy badania.
Wyniki odnoszq sie wylgeznie do badanych probek.
Sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci,
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 133/S/SBM-w/19

Wyniki badarn mikrobiologicznych:

Numer prébki nadany przez pobierajacego

56/3/S

Kod prébki nadany w Oddziale Laboratoryjnym

138/S/SBM-w/19

Miejsce pobrania probki

Swietlica wiejska w Winnicy 33, kuchnia, kran przy zlewozmywaku

Badana cecha

Dopuszczalne wartosci
(Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody

Lp. Y Jednostka miary | Wynik badania dmp;:;:}n:;z{::zejludzi
z dnia 7 grudnia 2017 r
Dz U. 2017, poz. 2294)
Ogolna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22 °C _— I Gezsispaadionh
1. | PN-EN ISO 6222:2004 Metoda plytkowa, (posiew welebny). jtk "w I ml [<1: 8] ? A
czas inkubacji (68+4) h, pozywka- agar z ekstraktem drozdzowym !
) Liczba bakterii grupy coli itk P w 100 ml 0 09
“| PN-EN ISO 9308-1;2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
3. Llc;.ba Escherichia coli - | itk D w 100 ml 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filiracji membranowej
4. Liczba enterokokow ik D w 100 ml 0 0
J

PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej

1) jtk — jednostka tworzgca kolonig

2) wynik wraz z przedzialem rozszerzenia wynikajacym z niepewno$ci rozszerzonej dla k=2 i P=95%; przedzial rozszerzenia obejmuje skladowa

wynikajaca z pobierania probek

3) zaleca sig aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:
-100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzane| do sieci wodociagowe]

=200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta

4) dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie
parametru E.coli i enterokoki, w zwiazku z § 21 ust, 4 rozporzadzenia

Sporzadzil:

Ok

mgr Dorota Hereda

Otrzymuja:
1. Klient—1 egz.

Osoba autoryzujaca wyniki badan:
Mlodszy Asystent

w Sekeji Badan Mikrobiologicznych
0

2. Oddziat Laboratoryjny PSSE w Legnicy - 1 egz.

KONIEC

Zatwierdzil:

W zastgpst wie F’fﬂrnwn'iﬂ

Oy J

26’ 07. hol

zialu Lab orntc%

mgr Gz egor:

LJ % |

Kierownik Sckql
Badan Fizykochemicznych

Klient ma prawo skladaé opinie dotyezqee wspdlpracy = Laboratorium wypeiniajge anonimowgq ankietg dostgpng w punktach przyymowania prébek i w kancelari
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P CA POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

PoLskie CENTAUM
AKREDYTACJH

©

BADANIA

AB 636

W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

Y 4 ;“?: %/ % e-mail: laboratorium@psse.lca.pl
[ e&mik’ Oddzialu Laboratoryjnego tel (76) 72 45 330 Sekejn Badan Fizykochemicznych tel. (76) 72 45 332
Sekeja Badlal\ Mikrobiologicznych tel. (76) 72 45 325 Sekcja Probobiorcow i Orzecznictwa tel. (76) 7245 316
£25

\ -'_' 1'.
; Legnica, dnia 28 lutego 2019 r.

{

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 132/S/SBM-w/19

Klient:

Probka / probki pobrana przez:

Probka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania prébki / probek:

Badana probka / probki:

Data pobrania prébki / probek:

Data przyjgcia probki / probek:

Data rozpoczecia badan:

Data zakonczenia badan:

Stan probki / probek:

Sposob dostarczenia probki / probek:

Gmina Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

Pracownika Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy
PN-EN ISO 19458:2007 (metoda akredytowana)

187/LAB/19
56/PRB/19/S

woda do spozycia
25 lutego 2019 roku
25 lutego 2019 roku
25 lutego 2019 roku
28 lutego 2019 roku

bez zastrzezen
torba termoizolacyjna z wkladami chtodzacymi

+ monitoring temperatury

W trakcie realizacji badan nie wystqpily zadne szezegdlne okolicznosci mogqce wplyngé na wynik kovicowy badania.
Wyniki odnoszq sie wylgeznie do badanych probek.
Sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 132/S/SBM-w/19

Wyniki badan mikrobiologicznych:

Numer probki nadany przez pobierajacego

56/2/S

Kod prébki nadany w Oddziale Laboratoryjnym

137/S/SBM-w/19

Miejsce pobrania probki

Sklep spozywezy w Winnicy 37C, kran przy zlewozmywaku na zapleczu

Badana cecha

Dopuszezalne wartosci
(Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia w sprawie jakodci wody

Lp. 3 o Jednostka miary | Wynik badania przeznaczonej
i dokument odniesienia do spozycia przez ludzi
z dnia 7 grudnia 2017 r.
Dz U 2017 poz 2294)
Ogolna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22 °C 5 bez nieprawidiawych
1. | PN-EN ISO 6222:2004 Metoda plytkowa, (posiew welebny), Jtk w1 ml 0 S
czas inkubacji (68+4) h, pozywka- agar z ekstraktem drozdzowym
P Liczba bakterii grupy coli itk w 100 ml 0 09
" | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowe;]
iczba E. ichi li .
3. Liczba Escherichia coli ) | kP w 100 mi 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
i Liczba enterokokow itk P w 100 ml 0 0

PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowe)

1) jtk — jednostka tworzaca kolonig

2) zaleca si¢ aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:
-100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe)

-200 jtk/ | ml w kranie konsumenta

3) dopuszeza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac badanie
parametru £.coli i enterokoki, w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia

Sporzadzit:

oK

mgr Dorota Hereda

Otrzymuja:
1. Klient—1 egz

Mlodszy Asystent

Osoba autoryzujaca wyniki badan:

w Sekeji Badan Mikrobiologicznych

0

}
mgr Judé%a Sajdak

2. Oddziat Labofatoryjny PSSE w Legnicy - 1 egz.

KONIEC

Zatwierdzil:

Kmn whi k SchfJ|
Badan Fizykochemicznych

Klient ma prawo skladad apinie dotyezgee wspdlpracy z Laboratorium wypelniajge anonimowg ankietg dostgpng w punktach przyimowania probek i w kancelarii,
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P [:A POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACH

©

BADANIA e-mail: laboratoriumi@psse.lca.pl
i . Kierownik Oddzialu Laboratoryjnego tel (76) 7245 330 Sekcja Badan Fizykochemicznych tel (76) 72 45 332
AB 636 /"‘,‘f}'{;? /r.jcktji‘ Badan Mikrobiologicznych tel. (76) 72 45 325 Sekcja Probobiorcow i Orzecznictwa tel. (76) 72 45 316
/4 y

W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

L LL
; e

". @ Legnica, dnia 28 lutego 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 131/S/SBM-w/19

Klient:

Prébka / prébki pobrana przez:

Probka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania préobki / prébek:

Badana probka / probki:

Data pobrania probki / probek:

Data przyj¢cia probki / probek:

Data rozpoczecia badan:

Data zakonczenia badan:

Stan prébki / probek:

Sposob dostarczenia probki / probek:

Gmina Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

Pracownika Sekcji Probobiorcéw i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy
PN-EN ISO 19458:2007 (metoda akredytowana)

187/LAB/19
56/PRB/19/S

woda do spozycia
25 lutego 2019 roku
25 lutego 2019 roku
25 lutego 2019 roku
28 lutego 2019 roku

bez zastrzezen
torba termoizolacyjna z wkladami chltodzgcymi
+ monitoring temperatury

W trakcie realizacji badar nie wystgpily zadne szczegdlne okolicznosci moggce wplyngé na wynik koricowy badania.
Wyniki odnoszq si¢ wylgeznie do badanych prébek.
Sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

F-MPIL1D adveia N7 2 dAnda 268 O N1 S ealan



POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 131/S/SBM-w/19

Wyniki badari mikrobiologicznych:

Numer prébki nadany przez pobierajacego 56/1/8
Kod prébki nadany w Oddziale Laboratoryjnym 136/S/SBM-w/19
Miejsce pobrania probki SUW Krotoszyce (woda surowa), zawor przy rurze
Badana cecha . . .
Lp. i dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania
Ogélna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22 °C " 10
1. | PN-EN ISO 6222:2004 Metoda plytkowa, (posiew welebny), jtk Vw1 ml (5:21]9
czas inkubacji (68+4) h, pozywka- agar z ekstraktem drozdzowym g
5 NPL bakterii grupy coli o NPL 2 w 100 ml 0
PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 (Test Colilert™-18)
3 NPL Escherichia coli o NPL 2 w 100 ml 0
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 (Test Colilert®18)

1) jtk - jednostka tworzaca kolonie

2) NPL - najbardziej prawdopodobna liczba

3) wynik wraz z przedzialem rozszerzenia wynikajacym z niepewnodci rozszerzonej dla k=2 i P=95%; przedzial rozszerzenia obejmuje skladowa
wynikajaca z pobierania probek

Sporzadzitl: Osoba autoryzujaca wyniki badan: Zatwierdzit:

Mlodszy Asystent
w Sekeji Badan Mikrobiologicznych

mgr Dorota Hereda mgr Judyta Sajdak 25?

net (rrzegors OM
lerownik Sekcji
} | oy S g } '

dan Fizykochemicznych

Otrzymuja:
1. Klient— 1 egz.
2. Oddzial Laboratoryjny PSSE w Legnicy - 1 egz.

KONIEC

Klient ma prawe skladad opinie dotvezgee wspolpracy z Labaratorium wypelniajge anonimowg ankiete dostepng w punktach przyvimewania prabek i w kancelarii.
P P yezq poip ; g q ¢ gpng w p Preyi i
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PCA POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

P atorTAC W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

©

BADANIA e-mail: laboratorium@psse.lca.pl
Kierownik Oddziahu Laboratoryjnego tel, (76) 72 45 330
AB B38 Sekcja Badan Mikrobiologicznych tel. (76) 72 45 325

59/ /

Sekcja Badan Fizykochemicznych tel. (76) 72 45 332

Sekcja Probobiorcow i Orzecznictwa tel. (76) 72 45 316

!0' % Rl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 76/é/SBCh-wl 19

Legnica, dnia 27 lutego 2019 r.

Klient: Gmina Krotoszyce
ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

Prébka / prébki pobrana przez: pracownika Sekcji Probobiorcéw i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy

Préobka / prébki pobrane wg: PN-ISO 5667-5:2017-10 (metoda akredytowana)

Nr zlecenia / umowy: 187/LAB/19

Nr protokotu pobrania prébki / probek: ~ 56/PRB/19/S

Badana prébka / probki: woda

Data pobrania prébki / probek: 25 lutego 2019 roku

Data przyjecia probki / probek: 25 lutego 2019 roku

Data rozpoczecia badan: 25 lutego 2019 roku

Data zakonczenia badan: 25 lutego 2019 roku

Sposéb dostarczenia prébki / probek: torba termoizolacyjna z wkiadami chtodzacymi +
monitoring temperatury

Stan prébki / probek: bez zastrzezen

Prébka w laboratorium przed badaniami przechowywana byla zgodnie z PN-EN ISO 5667-3:2018-08

W trakcie realizacji badan nie wystgpily zadne szczegdlne okolicznosci moggce wplyngé na wynik koricowy badania.

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanych probek.
Sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 76/S/SBCh-w/19

Wyniki badari fizykochemicznych:
Numer prébki nadany przez pobierajacego 56/1/S

Kod prébki nadany w Oddziale
Laboratoryjnym 80/S/SBCh-w/19
Miejsce pobrania prébki: SUW w Krotoszycach, zawor przy rurze — woda surowa
Badana cecha - i ;
Wynik bad
Lp. i dokument odniesienia It miny PR

Metnosé 0,11 h

. + 0,01

! PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU ’ ’

1)  wynik wraz z niepewnoscig rozszerzona; podana niepewnos¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%; niepewno$¢ obejmuje réwniez skladowa wynikajaca

z pobierania probek

Wyniki badar i pomiaréw wykonanych w miejscu pobrania probki przez Sekcje Prébobiorcow i Orzecznictwa:

Kod prébki nadany przez pracownika 56/1/S
Sekcji Prébobiorcéw i Orzecznictwa

Dopuszczalne wartoSci
. . . (Rozporzadzenie MLZ. rawie jakosci wody
Jednostka miary Wynik badania prearnaceons) do spobycia pezez lodel 207.12.2017
r. D2.U.2017, poz.2294)

Badana cecha

Lp. i dokument odniesienia

1. | Temperatura _ °C 93+0,12
PB-PRB-02 edycja 02 z dnia 21.05.2014 roku

1)  wynik wraz z niepewnoécia rozszerzong; podana niepewno$¢ rozszerzona wynika z niepewnoéci standardowej pomnozonej przez wspolezynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosei w przyblizeniu 95%

Wyniki badari fizykochemicznych:

Numer prébki nadany przez pobierajacego 56/2/S

Kod probki nadany w Oddziale
Laboratoryjnym 81/S/SBCh-w/19

Sklep spozywezy w Winnicy 37C

Miej brania prébki:
PRSI PRSERRTES, kran przy zlewozmywaku na zapleczu

Dopuszczalne warto$ci
Ep: Badana cecha Jednostka Wik badaiiia Bipen e AT 4 orne ke sl

i dokument odniesienia miary premsicstag o6 snipte o beimx 01432017

Metnioss i Akceptowalna przez konsumentdw
1. PNQES%?)C _ NTU <0,10 ) i bez nieprawidlowych zmian.
5 7027-1:2016-09 Zalecany zakres wartosci do 1,0

1) granica oznaczania ilo§ciowego badanej cechy

Wyniki badari i pomiarow wykonanych w miejscu pobrania probki przez Sekcje Probobiorcéw i Orzecznictwa:

Kod prébki nadany przez pracownika 56/2/S
Sekcji Prébobiorcéw i Orzecznictwa

Dopuszczalne wartosci

Badana cecha : - ; g .
Lp. i dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania wm?ei E‘ip‘l‘éf»eaf;fi:?‘ﬁa’zi 207132017
r. Dz.U.2017, poz.2294)
Chlor wolny 3 H
1. | PB-PRB-01 edycja 05 z dnia 16.06.2016 roku — mg/dm <0,10 0,3

metoda spektrofotometryczna

Temperatura 0 2)
; 4= -
- PB-PRB-02 edycja 02 z dnia 21.05.2014 roku C 4,8+0,1

1)  granica oznaczania ilo§ciowego badanej cechy
2)  wynik wraz z niepewno$cig rozszerzong; podana niepewno$¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik
rozszerzenia k=2, ktéry dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 76/S/SBCh-w/19

Wyniki badan fizykochemicznych:

Numer prébki nadany przez pobierajacego 56/3/S

Kod prébki nadany w Oddziale
Laboratoryjnym 82/S/SBCh-w/19

Swietlica wiejska w Winnicy 33

Miej brania prébki:
EJsce pobrania probit kran przy zlewozmywaku w kuchni

Badana cecha Jednostka ; - Dopuszczalne wartosci
; Wynik badania (lazpor MZ. w sprawie jakosci wody

i dokument odniesienia miary pmnmjr fodotrda '},’Zfzé‘;‘f,i 207.12.2017

Lp.

5 Akceptowalna przez konsumentow

1. | Metnos¢ _ NTU 0,68 + 0,08 " i bez nieprawidtowych zmian.

FN-EN I3077027-1:2016-09 Zalecany zakres wartosci do 1,0

1) wynik wraz z niepewnoS$cig rozszerzona; podana niepewnos¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoélczynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Wyniki badan i pomiaréw wykonanych w miejscu pobrania probki przez Sekcje Probobiorcow i Orzecznictwa:

Kod prébki nadany przez pracownika 56/3/S
Sekcji Prébobiorcéw i Orzecznictwa
Badana cecha . . . Dopuszczalne wartosci
Lp. ; S ok Jednostka miary Wynik badania |  (Rozporzaczenie M2 w sprwe jekote) wody
i dokument odniesienia i s v e e
Chlor wolny 3 D
1. | PB-PRB-01 edycja 05 z dnia 16.06.2016 roku — mg/dm <0,10 0,3
metoda spektrofotometryczna
Temperatura 0 2)
2. PB-PRB-02 edycja 02 z dnia 21.05.2014 roku C 5,4+0,1

1)  granica oznaczania ilo§ciowego badanej cechy
2)  wynik wraz z niepewno$cig rozszerzona; podana niepewnos¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Sporzadzil: Osoba autoryzujgca wyniki Osoba autoryzujaca wyniki Zatwierdzil:
badan fizykochemicznych: badan i pomiaréw wykonanych
w miejscu pobrania probki:

Asystent w Sekeji Kierownik Sekcji ; 4 Laborato
\ bt o Badai Fizykothemicznych Prébobiorcéw i Orzecznictwa {
Wi L Fimjlcheee g} O 93.02.90
J (A0 WY 001D S il S AT
I (¥ /! /YN fJ/ _'/ s mgr Grzegor= Cyg
mgr inz. Marzena Kania mgr inz. Marzena Kania mgr 'mﬁ./ézyszt f Lech ! K J€K ! .
I izykochemlcznych

!

Otrzymuja:

1. Klient—1 egz.

2. Oddzial Laboratoryjny PSSE w Legnicy - | egz.

KONIEC

Klient ma prawo sklada¢ opinie dotyczgce wspdlpracy = Laboratorium wypeiniajge anonimowg ankiete
dostepng w punktach przyjmowania prébek i w kancelarii.
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